Tisztelt Gazdasagi Szerepld!

A Tarnok Nagykizség Onkorminyzata, mint ajinlatkéré altal inditott »Ovoda
kivitelezése, 2017.” tirgya kozbeszerzési eljaras soran az ajanlatkéréhoz beérkezett
kérdésekre az alabbi kiegészité tijékoztatast adja a kozbeszerzésekrél szolo 201S. évi
CXLIIL torvény vonatkozo rendelkezései alapjan:

Kérdés:

A modositott dokumentacidban talalhatd .. Tarnok évoda - modositasok leirdsa™ megnevezést
dokumentumban a gépészeti modositasok kozott a kovetkezd szerepel: ..Az 6vodaban a két
HMYV tartaly helyett csak 1 db lesz”.

Ezzel szemben a mddositott gépész koltségvetésben benne maradt mindkét, az el6z0
koltségvetésben szereplé HMV tartaly, azonban a Vizellatas és csatorndzas fejezet 24. tétel
leirasabol a tartaly mérete hianyzik, a 25. tételben szerepl6 tartaly mérete 1000 liter.
Megjegyezziik, hogy az €l6z6 koltségvetésben 1 db 200 literes és 1 db 400 literes HMV
tartaly szerepelt, ezek Osszes bekertilési koltsége kisebb, mint a médositasban kiirt 1000
literes tartaly ara, azaz a koltségesokkentési cél az 0j kiirassal nem teljesiil. Kérjiik a miiszaki
tartalom pontositasat. Hany és milyen méretii HMV tartalyt arazzunk az ajanlatban?

Valasz:

1 db indirekt fiitésii reflex 500 literes hasznalati melegviz taroléra van sziikség, amely
kiegésziil 1 db forrizas elleni védelem céljabél héfokkorlitozoé szeleppel a komfort zona
felé (DN25 méretben).

Kérdés:

A mddositott gépész koltségvetés Flités-hiités szerelés fejezet 186. tételének - Fiitési rendszer
csatlakoztatasa - mennyisége 4 db. A modositott dokumentacioban talalhaté ,, Tarnok 6voda -
modositasok leirasa™ megnevezésti dokumentumban a gépészeti modositasok kozott szerepel,
hogy a hoszivattylk helyett a hotermelés a meglévé blesdde kazanjaival lesz megoldva.
Véleményiink szerint a leiras alapjan a tétel mennyisége 1 db. Modosithatjuk a tétel
mennyiségét 4 db-rél 1 db-ra?

Vilasz:

Igen, 1 db a megfelelé mennyiség.

Kérdés:

A modositott gépész koltségvetés Flités-hiités szerelés fejezet 128. tételének mennyisége nem
egyértelmii. A D1113 cella értéke 30, az E1113 cellaban pedig 60 m szerepel. Melyik a helyes
mennyiség?

Valasz:

A helyes mennyiség 60 m.



Tajékoztatom tovabba a Tisztelt Gazdasagi Szereplot, hogy targyi kozbeszerzési eljaras
kéznbeszerzési QOkyme'ntul'nai koziil médo:s_itésra'kerﬂlt az Ajanlattételi felhivas és ,,6.
MUSZAKI LEIRAS ES ARAZATLAN KOLTSEGVETES” elnevezésii rész.

A modositasokat tartalmazé dokumentumokat jelen kiegészitd tajékoztatassal egyidejiileg
megkilldom.

Kérem fentiek szives tudomdsul vételét.
Tarnok, 2017. aprilis 21.
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